
29.83 m²

Biblioteca

10.99 m²

Secretaria

4.40 m²

Arquivo

3.52 m²

WC ADM

6.43 m²

Sala do

gestor

9.33 m²

Sala dos

professores

48.00 m²

Sala de

Aula 2

48.00 m²

Sala de

Aula 3

48.00 m²

Sala de

Aula 4

78.21 m²

Pátio

16.04 m²

Circulação

ACESSO

PRINCIPAL

25.87 m²

Circulação

4.48 m²

Área de

serviço

10.70 m²

Cozinha

3.28 m²

Despensa

11.34 m²

WC

Feminino

41.88 m²

Parquinho

2.88 m²

WC

Acessível

2.88 m²

WC

Acessível

Tomada alta (para ar condicionado)-

instalada a 2,60 m do piso acabado

Tomada média - instalada a

1,20 m do piso acabado

Tomada baixa - instalada a

0,30 m do piso acabado

Legenda:

Pontos elétricos

Tomada alta com 2 seções -

instalada a 1,50 m do piso acabado

Tomada média com 2 seções -

instalada a 1,20 m do piso acabado

Tomada baixa com 2 seções -

instalada a 0,30 m do piso acabado

Interruptor de 3 seções

h=1,20m do piso

Pontos de Iluminação

Ponto de luz fluorescente ou

LED no teto com luminária com 1

lâmpada

Motobomba para reservatório de água

Ponto de luz fluorescente

ou LED na

parede(arandela), com 1

lâmpada de 18W, instalado

a 1,50m do piso acabado

Interruptor de 2 seções

h=1,20m do piso

Interruptor de 1 seção

h=1,20m do piso

Ponto para refletor de luz

fluorescente ou LED

instaldo no piso

Quadro de distribuição

instaldo a 1,50m do piso

acabado

Caixa para medidor de

energia

Tomada alta - instalada a

2,20 m do piso acabado
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Reservatório

de

água inferior

Capacidade

10.461 litros

Piso de concreto para bandeiras
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2.552.642.201.600.24

2
X

2
X

3
6

W

2.30 2.30 2.65 2.55 2.16

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

0
.
2
0

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

1
.
5
0

3
.
0
0

1
.
4
7

1.50 2.00 1.502
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

1.46 1.70 1.30

1
.
3
5

1
.
3
6

0.20

1
.
1
0

1
.
1
0

0.80 0.80

0.20

1.122.001.12

1
.
1
0

1
.
1
0

1
.
1
0

1
.
1
0

1.00 1.00

0.20

0
.
1
5

1.252.501.25

1
.
1
0

1
.
1
0

1
.
1
0

1
.
1
0

1.46 1.46

0
.
2
0

1
.
6
5

1
.
8
0

1
.
8
0

0
.
7
5

0.556.900.55

2
.
5
5

2
.
2
1

0
.
2
0

1.30 6.15 0.55

1
.
5
0

3
.
0
0

1
.
5
0

2.00 2.00 2.00 2.00

0.75 0.75

0.75 0.75

0.752.002.002.002.001.26

2
.
0
0

2
X

2
X

3
6

W
2

X
2

X
3

6
W

1
.
4
7

4
.
0
0

0
.
6
4

1
.
5
9

0.75 0.75

0.75 0.75

2X2X36W 2X2X36W 2X2X36W

1.83 4.00 4.00 1.68

0
.
8
1

0
.
8
1

0
.
8
1

0
.
7
8

0.20 2.80

0
.
9
4

2
.
1
5

1
.
2
1

1.70 1.70 1.701.70

1
.
2
1

1
.
2
1

0
.
9
4

0
.
9
4

0.80 0.92

0
.
2
0

0.800.92

WC

Masculino

1.50 2.00 1.50

0
.
2
0

0.20 0.20

0
.
9
0

0
.
9
0

0.80 0.80

0
.
9
0

0
.
9
0

0.80 0.80

2
X

2
X

3
6

W

2
X

2
X

3
6

W

0
.
2
0

0.20

0
.
2
0

0
.
7
5

0
.
7
5

1.49 1.49

1
.
2
1

1
.
2
1

0.70

1
X

1
8

W
1

X
1

8
W

1X18W

AR

1.10 1.40 1.40 1.10

0
.
2
0

1.40 0.85 0.85 1.90

1
.
5
7

0
.
3
0

2
.
1
0

2
.
1
0

3
.
8
7

1
.
6
5

1
.
8
0

1
.
8
0

0
.
7
5

0.55 6.90 0.55

2
.
5
5

2
.
2
1

0
.
2
0

1
.
0
4

1.306.150.55

0
.
2
0

3
.
8
0

1
.
8
3

0
.
6
9

4
.
0
0

4
.
0
0

4
.
0
0

3
.
8
0

1
.
8
3

1.83 3.45 1.73

3
.
0
4

3
.
0
4

0
.
8
1

0
.
8
1

1
.
9
0

2
.
4
0

1
.
9
0

2
.
4
0

0.301.770.95 0.19

0
.
1
5

1
.
6
5

0.91 0.45 1.63

1
.
4
7

2
.
3
2

2
.
3
2

1
.
5
9

2.00 2.00 2.00 2.00

1
.
5
0

3
.
0
0

1
.
5
0

1.26 2.00 2.00 2.00 2.00 0.75

1
.
8
0

0
.
2
0

6
.
2
0

1X18W1X18W

1.25
4.59 7.55 10.11 4.08 1.70

1
.
6
1

1
.
6
1

1.63 1.64 11.5914.47

0.62 3.27 0.60

3
.
2
1

2
.
6
3

6
.
0
8

6
.
9
8

2
.
6
3

0
.
8
5

1
X

1
8

W

3
.
2
2

2
.
6
3

1
.
2
2

5
.
3
5

3
.
0
4

0
.
8
1

0
.
8
1

1
X

1
8

W

3
.
1
1

1
.
3
5

0
.
8
5

0.15

0.301.301.53 1.11

0
.
7
2

2
.
4
9

3
.
8
5

1
4
.
4
7

0
.
8
5

1X18W

1.83 2.76 2.65 2.76 10.01 2.76 2.65 2.76 1.18

1X18W 1X18W 1X18W

1.00 1.92

1.202.92

2.57 2.43

1.00 1.65 2.05 0.30

1.751.23

0
.
3
9

1
.
1
1

Ponto de luz fluorescente ou

LED no teto com luminária com

2 lâmpadas de 36W

,
6
0

1
,
0
0

,
3
0

DESCRIÇÃO:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI

CNPJ: 27.928.441/0001-04

CREA  598860 - PE

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil

CREA 12814477 D/PE

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:

Projeto das instalações elétricas.

PROPRIETÁRIO:

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:

- Instalações elétricas

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

01/01

1/75, 1/25 e 1/10

Junho de 2021

ÁREAS GERAIS:

Área do terreno = 666,65 m²

Área de solo natural = 65,19m²

Área de solo permeável = 42,61m²

Área de solo impermeável = 561,84m²

Área construída = 465,50m²

9,78%

6,39%

84,28%

69,83%

Projeto das instalações elétricas (pontos) para construção de uma escola de

4 salas de aula, localizada na Vila São Benedito, na zona rural do município

de Toritama - PE.

ESCALA:          1/75

INSTALAÇÕES ELÉTRICA
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