
29.83 m²

Biblioteca

10.99 m²

Secretaria

6.43 m²

Sala do

gestor

9.33 m²

Sala dos

professores

4.40 m²

Arquivo

3.52 m²

WC ADM

11.44 m²

WC

Masculino

11.34 m²

WC

Feminino

2.88 m²

WC

Acessível

2.88 m²

WC

Acessível

3.28 m²

Despensa

10.70 m²

Cozinha

4.48 m²

Área de

serviço

41.88 m²

Parquinho

48.00 m²

Sala de

Aula 1

78.21 m²

Pátio

48.00 m²

Sala de

Aula 2

48.00 m²

Sala de

Aula 3

48.00 m²

Sala de

Aula 4

25.87 m²

Circulação

16.04 m²

Circulação

Reservatório

de

água inferior

Capacidade

10.461 litros

Piso de concreto para bandeiras

ACESSO

PRINCIPAL

Banco de concreto Banco de concreto
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DESCRIÇÃO:

CLEYTON DA SILVA ENGENHARIA - EIRELI

CNPJ: 27.928.441/0001-04

CREA  598860 - PE

Cleyton da Silva

Engenheiro Civil

CREA 12814477 D/PE

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

NATUREZA:

Projeto instalações sanitárias.

PROPRIETÁRIO:

Município de Toritama

C.N.P.J.11.245.054/0001-39

DESENHOS:

- Instalações sanitárias

DATA:

ESCALA:

PRANCHA:

01/01

1/75

LEGENDA

CAIXA DE INSPEÇÃO - (C.I)

TUBO DE PVC - 100mm

TUBO DE PVC - 50mm

JOELHO 90º EM PVC - 50mm

JOELHO 90º EM PVC - 100mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º- 50mm X 100mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º - 100mm X 100mm

JOELHO 45º EM PVC - 50mm

JOELHO 45º EM PVC - 100mm

CAIXA SIFONADA - 150X150X150mm

TUBO DE PVC - 75mm

TÊ SANITÁRIO EM PVC- 75mm

CONFORME NBR 7229/93

SEM    ESCALA

PLANTA BAIXA - TANQUE

SÉPTICO

SEM    ESCALA

CORTE LONGITUDINAL -

TANQUE SÉPTICO

SEM    ESCALA

CORTE TRANSVERSAL -

TANQUE SÉPTICO

LISTA DE MATERIAIS

TUBOS E CONEXÕES
QUANT.

CAIXA DE INSPEÇÃO - (C.I)

TUBO DE PVC - 100mm

TUBO DE PVC - 75mm

TUBO DE PVC - 50mm

JOELHO 90º EM PVC - 75mm

JOELHO 90º EM PVC - 50mm

JOELHO 90º EM PVC - 100mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º- 75mm X 100mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º - 50mm X 75mm

JOELHO 45º EM PVC - 50mm

JOELHO 45º EM PVC - 100mm

5 UN.

64 m.

7 m.

30 m.

17 UN.

8 UN.

8 UN.

2 UN.

4 UN.

3 UN.

2 UN.

3 UN.

CAIXA SIFONADA - 150X150X150mm

7 UN.

JUNÇÃO SIMPLES 45º- 50mm X 100mm
11 UN.

1 UN.

- Detalhes construtivos
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C.I - 02

EM PVC

C.I - 01

EM PVC

C.I - 03

EM PVC

C.I - 04

EM PVC

C.I - 05

EM PVC

C.S.

150X150X150mm

C.S.

150X150X150mm

C.S.

150X150X150mm

C.S.

150X150X150mm

C.S.

150X150X150mm

C.S.

150X150X150mm

ESCALA:          1/75

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

JOELHO 90º EM PVC - 75mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º - 75mm X 100mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º- 50mm X 75mm

JOELHO 45º EM PVC - 75mm

JUNÇÃO SIMPLES 45º- 100mm X 100mm

JOELHO 45º EM PVC - 75mm

TÊ SANITÁRIO EM PVC- 75mm

4 m.

Junho de 2021

ÁREAS GERAIS:

Área do terreno = 666,65 m²

Área de solo natural = 65,19m²

Área de solo permeável = 42,61m²

Área de solo impermeável = 561,84m²

Área construída = 465,50m²

9,78%

6,39%

84,28%

69,83%

Projeto da estrutura metálica de cobertura para construção de uma escola

de 4 salas de aula, localizada na Vila São Benedito, na zona rural do

município de Toritama - PE.
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